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１ 階平面図

1 / 2 0 0（Ａ１）､1 / 4 0 0（Ａ３）
相馬支援学校新築（建築）工事

Ａ－１８枚 ノ 内
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株式

設

計

検

図

図

面

内

容

縮

尺

図

面

番

号

田 畑 建 築 設 計 事 務 所

TA B A T 一 級 建 築 士 　 　 登 録

一 級 建 築 設 計 事 務 所 登 録

〒 9 6 0 - 2 2 6 1 　 T E L 　 0 2 4 - 5 9 1 - 1 5 3 3

号

福 島 市 町 庭 坂 字 内 町 ４０番地の２

ＮＯ．　 1 1 （ 8 1 2 ） 1 5 2 3

ＮＯ． 3 2 9 5 6 1 号 　 田 畑 　 建 一

ＳＷＳＷＳＷＳＷ
ＳＷ

ＳＷＳＷＳＷ

ＳＷ ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ ＳＷ ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

小学部
　普通教室－７

小学部
　普通教室－６

小学部
　普通教室－４

小学部
　普通教室－３

小学部
　普通教室－８ 地域支援センター

小学部
　普通教室－２

小学部
　普通教室－５

創作テラス

高等部
作業実習室３

（総合サービス班室）

事務室

高等部
作業実習室２
（紙すき室）

美術・図工室

会議室

風除室

食品庫

ステージ
放送機械室

アリーナ

更衣室
（女）

更衣室
（男）

小学部
　普通教室－１３

小学部
　普通教室－１４

小学部
　普通教室－１５

小学部
　普通教室－１２自立活動室

ふれあいコート２

小学部
　普通教室－１

児童・生徒用
トイレ３（女）

児童・生徒用
トイレ３（男）

（自動ドア）

（児童・生徒入口）

ランチルーム

高等部
作業実習室１
（陶芸室）

倉庫

階段下
倉庫

（湯沸・流し）

階段下
倉庫

トイレ

倉庫

カートプール 洗浄室

検収室

ＷＣ

階段室Ｄ

階段室Ｆ

児童・生徒用
トイレ４（女）

児童・生徒用
トイレ４（男）

ふれあい
ラウンジ

放射線
測定室

児童・生徒用
トイレ１（女）

ＰＳ

水治訓練室

ふれあいコート１

ＰＳ

ゴミ庫

物品庫

下処理室

準備室２ 準備室１

パン・牛乳
荷受風除室

パン・牛乳
荷受室

アラーム弁室

ＥＶ２
（２４人乗り）

小学部
　普通教室－９（重複）

小学部
　普通教室－１０（重複）

小学部
　普通教室－１１（重複）

児童・生徒用
トイレ１（男）

ＰＳ

ＰＳ

洗濯室（女）

更衣室（女）

プレイルーム

更衣室（男）

ＰＳ

ＰＳ

校長室

（湯沸し）

（職員・来客入口）

倉庫 倉庫

保健室

前室

発電機室

（見学窓）

倉庫１倉庫２

ＰＳ

ＰＳ

（ O A フロアー）

職員更衣室
（男）

職員更衣室
（女）

ＵＰ

ＵＰ

ＵＰ

ＵＰ

ＵＰ

ＵＰ

教材室

収納庫（１）収納庫（２）収納庫（３）

ＵＰ
（スロープ）

廊下（２）

廊下（３）廊下（４）

廊下（５）

廊下（７）

廊下（６）

廊下（８）

機械室

廊下（１）
小玄関１

小玄関２

小玄関３

（救急車輌通路）

器具庫

ＰＳ

階段下
倉庫

廊下（６）カート
洗い場

休憩室

（シャワー）

調理室

（厨房）

廊下
１

廊下２

多目的トイレ
（女）

掃除具入

多目的トイレ
（男）－１

多目的トイレ
（男）－２

昇降口

（児童・生徒入口）

ポーチ

社会体育
玄関

階段下
倉庫

ＵＰ
階段室Ｂ

ＵＰ
階段室Ａ

階段下
倉庫

ＵＰ

階段室Ｃ

ＵＰ

階段下
倉庫

ＵＰ

階段室Ｅ

ＵＰ

特定防火設備

特定防火設備 特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

ろ過器

焼き窯

洗濯室（男）

職員・来客用
トイレ－１（女）

児童・生徒用
トイレ２（男）

児童・生徒用
トイレ２（女）

職員・来客用
トイレ－１（男）

美術準備室

シャワー室

ＥＶ１
（１３人乗り）

ポーチ

トイレ４
（多目的　女）

トイレ４
（多目的　男）

トイレ－１
（多目的　女）

トイレ－１
（多目的　男）

消火ポンプ室

変電室

バ レ ー ボ ー ル コ ー ト （ 9 ｍ × 1 8 ｍ ）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル コ ー ト （ 2 8 ｍ × 1 5 ｍ ）

バ ト ミ ン ト ン コ ー ト （ 1 3 . 4 ｍ × 6 . 1 ｍ ） バ ト ミ ン ト ン コ ー ト （ 1 3 . 4 ｍ × 6 . 1 ｍ ）

（ＥＰＳ）

（盤スペース）

（盤スペース）

（盤スペース）

（自立型監視盤）

（盤スペース）

（盤スペース）

（盤スペース）

（盤スペース）

（補助散水栓） （補助散水栓） （補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）（補助散水栓）

（補助散水栓） （補助散水栓）

（補助散水栓）

（消火水槽　有効１６ｍ３）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

燃料小出槽

ＲＣ造

ＬＧＳ下地

※凡例

別紙１　見取り図
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号

田 畑 建 築 設 計 事 務 所

TA B A T 一 級 建 築 士 　 　 登 録

一 級 建 築 設 計 事 務 所 登 録

〒 9 6 0 - 2 2 6 1 　 T E L 　 0 2 4 - 5 9 1 - 1 5 3 3

号

福 島 市 町 庭 坂 字 内 町 ４０番地の２

ＮＯ．　 1 1 （ 8 1 2 ） 1 5 2 3

ＮＯ． 3 2 9 5 6 1 号 　 田 畑 　 建 一

ＳＷ ＳＷ ＳＷ

ＳＷ ＳＷ
ＳＷ

ＳＷ ＳＷ ＳＷ ＳＷ ＳＷ ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ
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ＳＷ
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ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷ

ＳＷＳＷ

ＳＷ
中学部

　普通教室－６（重複）

職員室

印刷室

図書ラウンジ

ワークスペース
１

ワークスペース
２

調理室

生活訓練室

ＷＣ

音楽室

楽器庫

高等部
　普通教室－１１

高等部
　普通教室－１２

高等部
　普通教室－１３

高等部
　普通教室－１４

中等部作業実習室

（屋上）

（点検通路）

アリーナ上部

放送機械室

中学部
　普通教室－１

中学部
　普通教室－２

中学部
　普通教室－３

中学部
　普通教室－４

高等部
　普通教室－１

高等部
　普通教室－９（重複）

高等部
　普通教室－２

高等部
　普通教室－３

高等部
　普通教室－４

高等部
　普通教室－５

高等部
　普通教室－６

高等部
　普通教室－７

高等部
　普通教室－８

階段室Ａ

教育相談室

談話コーナー

談話コーナー

階段室Ｂ

階段室Ｄ

児童・生徒用
トイレ８（男）

職員・来客用
トイレ－２（男）

職員・来客用
トイレ－２（女）

高等部
作業実習室４
（織物室）

職業科室

視聴覚会議室

図書・情報処理室

階段室Ｆ

踏込押入

洋室
（１０帖）

和室
（１０帖）

押入収納収納

台所

防音ドア

防音ドア

バルコニー

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳＰＳ

玄関

アラーム弁室

ＥＶ２
（２４人乗り）

中学部
　普通教室－５（重複）

高等部
　普通教室－１０（重複）

更衣室（男）更衣室（女）

バルコニーバルコニー

バルコニー バルコニー

階段室Ｅ

防音ドア
（エアタイト）

防音ドア
（エアタイト）

（移動間仕切壁）

（移動間仕切壁：防音仕様）

洗面
浴室

（天井裏） （ステージ上部）

（点検通路）（点検通路）

（屋上）

サーバー室

（ O A フロアー）

（ O A フロアー）

（湯沸し）

ＬＤＫ

廊下（１）廊下（２）

廊下（４）

廊下（５）

廊下（５）

廊下（３）

廊下（６）

廊下（７）

廊下（８）

廊下（９）

（屋上）

（屋上）

（屋上）

ＰＳ

更衣室１

更衣室２

倉庫２ 教材室２

倉庫１

教材室１

ＥＶ１
（１３人乗り）

ＤＮ

ＤＮ

階段室Ｃ

ＤＮ ＤＮ

ＤＮ
ＵＰ

ＤＮ

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

特定防火設備

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

階段
１５８蹴上

踏面２６０

特定防火設備

児童・生徒用
トイレ７（女）

児童・生徒用
トイレ６（女）

児童・生徒用
トイレ６（男）

（屋上）

児童・生徒用
トイレ８（女）

児童・生徒用
トイレ７（男）

児童・生徒用
トイレ９（男）

児童・生徒用
トイレ９（女）

（天井裏）

トイレ９
（多目的　女）

トイレ９
（多目的　男）

洗濯室（男）洗濯室（女）

トイレ６
（多目的　女）

トイレ６
（多目的　男）

（盤スペース）

（自立型監視盤）

（盤スペース）

（盤スペース）

（盤スペース）

（盤スペース）

（補助散水栓） （補助散水栓） （補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

（補助散水栓）

ＲＣ造

ＬＧＳ下地

※凡例
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田 畑 建 築 設 計 事 務 所

TA B A T 一 級 建 築 士 　 　 登 録

一 級 建 築 設 計 事 務 所 登 録

〒 9 6 0 - 2 2 6 1 　 T E L 　 0 2 4 - 5 9 1 - 1 5 3 3

号

福 島 市 町 庭 坂 字 内 町 ４０番地の２

ＮＯ．　 1 1 （ 8 1 2 ） 1 5 2 3

ＮＯ． 3 2 9 5 6 1 号 　 田 畑 　 建 一

ＤＮ

階段
蹴上

踏面２６０
１７０

階段室Ｅ

（W 7 0 0×H 1 , 4 5 0）
間仕切壁開口（３箇所）


